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郡家本町地区（公下浸水第10工区）配水管移設工事

平面図、配管詳細図、給水工事一覧表
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H=0.8m L=32m

布設時既設ドレン位置確認

試掘①(L=1.0m,H=0.8m,B=1.0m)

H=0.4m L=28mH=0.7m L=12m

撤去工HIVPφ50 H=0.55m L=82m 里道
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試掘②(L=1.0m,H=0.8m,B=1.0m)

ガス、雨水確認

既設連絡箇所確認
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<不明管VPφ30～50 h=0.5～0.57>

郡家本町

<雨φ200 h=0.16>

<計雨φ250 h=0.26～0.31>

<計雨φ250 h=0.31～0.40>

<計雨φ250 h=0.40～0.40>

<計雨φ250 h=0.40～0.39>

<計雨φ250 h=0.39～0.37>

<計雨φ250 h=0.35～0.40>
<計雨φ250 h=0.37～0.35>

弁室撤去工

弁室撤去工*2

既設連絡 L=1m 里道 枡積み直し工

DIP(S50)φ50 ΣL=112m 里道

量

量

量

DIP GX形 短管1号 φ75(GF7.5K)

DIP GX形 曲管 11 1/4° φ75

DIP S50形 挿(GX)受片落管 φ75×φ50

DIP S50形 曲管45° φ50DIP S50形 曲管45° φ50DIP S50形 曲管45° φ50DIP S50形 曲管45° φ50 4個

DIP S50形 S種 直管 φ50×4000(内面粉体塗装) 乙切り管 1.600 m

DIP S50形 継ぎ輪 φ50

DIP S50形 S種 直管 φ50×4000(内面粉体塗装) 乙切り管 3.000 m

DIP S50形 曲管11 1/4° φ50
DIP S50形 S種 直管(ﾗｲﾅ付) φ50×4000(内面粉体塗装)  1 本

DIP S50形 曲管45° φ50

DIP S50形 S種 直管(ﾗｲﾅ付) φ50×4000(内面粉体塗装) 甲切り管 0.71

DIP S50形 曲管45° φ50
DIP S50形 S種 直管(ﾗｲﾅ付) φ50×4000(内面粉体塗装) 甲切り管 2.00

DIP S50形 S種 直管 φ50×4000(内面粉体塗装)  2 本

DIP S50形 曲管11 1/4° φ50

DIP S50形 曲管22 1/2° φ50

DIP S50形 曲管45° φ50

DIP S50形 S種 直管(ﾗｲﾅ付) φ50×4000(内面粉体塗装) 甲切り管 1.00

DIP S50形 曲管45° φ50DIP S50形 曲管45° φ50 2個

DIP S50形 S種 直管(ﾗｲﾅ付) φ50×4000(内面粉体塗装) 甲切り管 1.50

DIP S50形 曲管45° φ50DIP S50形 曲管45° φ50 2個

DIP S50形 S種 直管(ﾗｲﾅ付) φ50×4000(内面粉体塗装)  1 本

DIP S50形 S種 直管 φ50×4000(内面粉体塗装)  10 本

DIP S50形 曲管45° φ50

DIP S50形 曲管45° φ50

DIP S50形 S種 直管(ﾗｲﾅ付) φ50×4000(内面粉体塗装) 甲切り管 0.71

DIP S50形 曲管45° φ50

DIP S50形 S種 直管(ﾗｲﾅ付) φ50×4000(内面粉体塗装) 甲切り管 1.80

DIP S50形 S種 直管 φ50×4000(内面粉体塗装)  2 本

DIP S50形 曲管45° φ50DIP S50形 曲管45° φ50 2個

DIP S50形 S種 直管(ﾗｲﾅ付) φ50×4000(内面粉体塗装)  1 本

DIP S50形 曲管45° φ50DIP S50形 曲管45° φ50 2個

DIP S50形 S種 直管(ﾗｲﾅ付) φ50×4000(内面粉体塗装) 甲切り管 3.00

DIP S50形 S種 直管 φ50×4000(内面粉体塗装)  4 本

既設DIP(K)φ150 H=0.6m

既設ドレンHIVPφ40 H=0.6m

仮ドレン設置工φ50

既設ドレンφ40から水入れ
最終的に既設ドレンφ40に連絡

DIP S50形 短管1号 φ50(GF10.0K)

SP 合ﾌﾗﾝｼﾞ RF10K φ50×φ50 ﾒﾀﾙｲﾝｻｰﾄ 接合のみ

HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP φ50

　S50形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿) φ50(10.0K) 弁室築造H=0.8
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　DIP S50形 S種 直管(ﾗｲﾅ付) φ50×4000(内面粉体塗装) 甲切り管 1.00

　DIP S50形 曲管45° φ50

DIP S50形 S種 直管(ﾗｲﾅ付) φ50×4000(内面粉体塗装) 甲切り管 1.20

フランジ補強金具設置工φ75　2箇所

No.0

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

鋳鉄管継手取り外し工φ75(フランジ)

　HIVP-TS形 異径ｿｹｯﾄ(透明継手) φ50×φ40
　HIVP-TS形直管 φ40 乙切り管 0.300 m

　HIVP-TS形 90°ｴﾙﾎﾞ(透明継手) φ40
　HIVP-TS形直管 φ40 乙切り管 0.200 m
　HIVP-TS形 90°ｴﾙﾎﾞ(透明継手) φ40

郡家本町
市立第二

中学校

名神高速道路

芥川

大蔵司一丁目

※新設雨水管と交差する給水管はH=0.7mで布設し、
道路境界付近で90°エルボ2個を使用し既設管に連絡すること。

 配管詳細図　S=non 

 平面図 S=1:250（昼間工事）

HIVP-TS形 90°ｴﾙﾎﾞ(透明継手) φ30

HIVP-TS形直管 φ30 乙切り管 0.300 m

HIVP-TS形 90°ｴﾙﾎﾞ(透明継手) φ30

HIVP-TS形直管 φ30 乙切り管 0.200 m

HIVP-TS形 90°ｴﾙﾎﾞ(透明継手) φ30

HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP φ30

SP 青銅ｿﾌﾄｼｰﾙ弁(7.5K) φ30 弁室築造 H=0.7 接合のみ

HI 青銅製伸縮継手 雄ねじ VP-SP φ30

HIVP-TS形 90°ｴﾙﾎﾞ(透明継手) φ30

ｻﾄﾞﾙ分水栓(一体型) S50形用 φ50×φ30 密着ｺｱ含
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 給水工事一覧表

位置見取図

番号 昼夜 水栓番号 氏名 住所 ﾒｰﾀ・管口径 工種 復旧方法 備考

(1) 昼 20 道路接続工 - 道路境界までH=0.7m

(2) 昼 20 道路接続工 - 道路境界までH=0.7m、止水栓交換(先行整備済）

(3) 昼 20 道路接続工 - 道路境界までH=0.7m、止水栓交換(先行整備済）

(4) 昼 20 道路接続工 - 道路境界までH=0.7m

(5) 昼 20 道路接続工 - 道路境界までH=0.7m

(6) 昼 20 道路接続工 - 止水栓交換(先行整備済）

(7) 昼 30 道路接続工 - 道路境界までH=0.7m

(8) 昼 20 道路接続工 - 止水栓交換

(9) 昼 20 道路接続工 - 止水栓交換

(10) 昼 20 道路接続工 - 止水栓交換

(11) 昼 20 道路接続工 - 止水栓交換(先行整備済）
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